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Funktionsstörung an einer Jalousieklappe 
 
Am 29. Juli 2022 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
eine betriebliche Umschaltung der redundanten Gebläse der Lüftungsanlage im Gebäude 1534 
durchgeführt. Hierbei schloss eine Jalousieklappe nicht auslegungsgemäß. Daraufhin wurde diese im 
Handbetrieb geschlossen. Nachdem die Störmeldungen im ZKR quittiert wurden, konnte wieder auf 
Automatikbetrieb umgeschaltet werden. Eine anschließende Prüfung der Jalousieklappe war 
unauffällig.  
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
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