
 

Mitteilung 
 

 

 

Mangel an einer Batterieanlage  
 

 

Am 17.11.2022 wurde in dem im Rückbau befindlichen Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR) im 
Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung ein Kapazitätsmangel an einer Batterieanlage einer 
Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) festgestellt. Durch die Batterien der USV wird im 
Anforderungsfall (Ausfall der Netzversorgung) die Spannungsversorgung der 
Fortluftinstrumentierung in Gebäude 920c gewährleistet. Mit der weiterhin verfügbaren Kapazität 
der Batterien war die Spannungsversorgung der Fortluftinstrumentierung in ausreichendem Maße 
gewährleistet. Die Neubeschaffung eines Batteriesatzes wurde veranlasst. 
 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  

 


