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WKP-Mangel an der Ruf- und Warnanlage 

 

Am 20.02.2023 wurde in dem im Rückbau befindlichen Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR) eine 

wiederkehrende Prüfung (WKP) der Ruf‐ und Warnanlage durchgeführt. Bei dieser Prüfung wurde 

festgestellt, dass die Durchsagen in einigen Gebäuden des MZFR verzerrt bzw. nicht ankamen.  

Als Ursache konnte ein defekter Vorverstärker ermittelt werden. Nach dessen Austausch und 

erfolgreicher Prüfung stand die Ruf‐ und Warnanlage am Folgetag wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  

 


