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Regenwassereintritt an einer Gebäudetrennfuge 

 
Am 12. April 2023 wurde im Gebäude der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe festgestellt, 
dass eine geringe Menge Regenwasser eingedrungen ist. 
Das Wasser wurde beprobt und radiologisch ausgewertet. Dabei wurde die Kontaminationsfreiheit 
nachgewiesen.  
Als Erstmaßnahme wurde eine im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten provisorisch verlegte 
Regenwasserleitung entfernt. Die Undichtigkeiten im Bereich der Gebäudetrennfuge werden im 
Rahmen einer derzeit laufenden Dachsanierung beseitigt. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 19. April 2023 


