
 

Mitteilung 
 
 
 

Regenwassereintritt an einer Gebäudetrennfuge 

 
Am 28. April 2023 wurde im Gebäude der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe festgestellt, 
dass etwa 1 Liter Regenwasser eingedrungen ist. 
Die hierfür ursächlichen Undichtigkeiten im Bereich einer Gebäudetrennfuge wurden im Rahmen 
einer derzeit laufenden Dachsanierung beseitigt. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 
 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. Mai 2023 
 


