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Haarrisse an der Füllung von Brandschutzventilen 

 
Bei Prüfungen sowie bei der Inspektion von Brandschutzventilen in der Gerätedekontamination der 
Entsorgungsbetriebe wurde am 17.04.2023 sowie am 10.05.2023 festgestellt, dass die Promatfüllung 
der Ventile feine Risse aufweist. Die Haarrisse haben keine Auswirkungen auf die verfahrens- und 
brandschutztechnische Funktion  der Ventile. Vorsorglich wurden die entsprechenden 
Brandschutzventile gegen Ersatz getauscht. Die Ursache der Haarrisse wird untersucht. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 


