
 

Mitteilung 
 

 

 

WKP-Mängel an Aerosolmonitoren der 
Fortluftüberwachung 

 

Am 23. Mai 2023 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 

eine wiederkehrende Prüfung (WKP) an den Aerosolmonitoren der Fortluftüberwachung 

durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass ein möglicherweise auftretender Ausfall des 

zugehörigen Personal Computers (PC) nicht signalisiert werden würde. Die Systemfunktion (Messung 

und Sammlung von radioaktiven Stoffen) der Aerosolmonitore ist durch die Mängel bei der 

Ausfallsignalisierung nicht beeinträchtigt. Die Verfügbarkeit der aktiven Aerosolmonitore wird 

mindestens einmal täglich im Rahmen von Ablesungen kontrolliert. Die Mängelbehebung wurde 

eingeleitet. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 

 


