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Funktionsstörung der Klimaanlage des Messcontainers der 
Fortluftüberwachung   
 
Am 18. Juni 2023 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
für den Messcontainer der Fortluftüberwachung eine erhöhte Temperatur signalisiert. Ursächlich war 
eine Verunreinigung durch starken Pollenflug an der Außeneinheit des Klima-Splitgeräts. Nach 
dessen Reinigung am gleichen Tag stand das Klimagerät wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die 
Fortluftüberwachung war durch das Vorkommnis nicht beeinträchtigt und stand durchgehend zur 
Verfügung. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 


