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Funktionsstörung von Pegelwächtern 

 
Am 20. Juni 2023 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
eine Umschaltung im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung (WKP) durchgeführt. Hierbei kam es 
zu Funktionsstörungen an mehreren Pegelwächtern der radiologischen Ortsdosisleistungs-
überwachung. Die betroffenen Bereiche wurden gesperrt. Als Ursache konnten defekte 
Pufferbatterien festgestellt werden. Der Austausch wurde veranlasst. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 


