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WKP-Mangel am Aerosolmonitor der Fortluftüberwachung 

 
Am 04. Juli 2023 wurde in der im Rückbau befindlichen Anlage Heiße Zellen (HZ) im Zuge einer 
Wiederkehrenden Prüfung am Aerosolsammler der Fortluftmessstelle ein Mangel während der 
Dichtheitsprüfung festgestellt. Der Leckluft-Volumenstrom überschritt den zulässigen Sollwert. Als 
Ursache konnte ein Defekt an der Einlaufdüse festgestellt werden. Die Einlaufdüse wurde gegen 
Ersatz getauscht und anschließend eine Dichtheitsprüfung am Aerosolsammler erfolgreich 
durchgeführt. 
 
Die Fortluftmessstelle dient der radiologischen Überwachung der Fortluft. Aus sicherheitstechnischer 
und radiologischer Sicht war die Leckage von geringfügiger Bedeutung, da eine ausreichende 
Probennahme für die Fortluft jederzeit sichergestellt war. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 
 


