
 

Mitteilung 
 
 

Geringe Undichtigkeit an einer Regenwasserleitung einer 
Lagerhalle 
 
Am 05.07.2023 wurde bei einer wiederkehrenden Prüfung eine geringe Undichtigkeit im Bereich 
einer Verbindungsmuffe einer Regenwasserleitung im Reststofflager der Entsorgungsbetriebe 
festgestellt. Die Leckage wurde unmittelbar mit Bitumendichtband abgedichtet und die 
Instandsetzung der Leitung veranlasst.  
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

 


