
 

Mitteilung 
 
 

WKP-Mängel am baulichen Brandschutz 
 
Im Dezember 2023 wurden im Gebäude, in welchem die Verbrennungsanlage und die MAW-
Verschrottung der Entsorgungsbetriebe untergebracht sind, wiederkehrende Prüfungen (WKP) des 
baulichen Brandschutzes durchgeführt. Hierbei wurden Mängel an Brandschutztüren festgestellt. Die 
Mängelbehebung wurde eingeleitet. 
 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 


