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ANSPRECHEN EINES GRENZWERTES DER 
RAUMLUFTTEMPERATUR IN DER 
WIEDERAUFARBEITUNGSANLAGE 
 
Am 18. Dezember 2022 sprach in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage der 
untere Grenzwert der Raumlufttemperatur im Kaminfuß an. Dort war früher ein Messgerät zur 
Überwachung der Emissionen mit der Fortluft untergebracht, das eine Mindesttemperatur benötigte, 
um optimal arbeiten zu können. Dieses Messgerät wurde an einen anderen Ort versetzt, die 
Raumlufttemperaturüberwachung im Kaminfuß jedoch noch nicht deaktiviert. 
 
Nachdem die Raumtemperatur vor Ort wieder angehoben wurde, stand die Meldung nicht mehr an. 
Die Messung der Emissionen über die Fortluft war nicht betroffen. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 
  Eggenstein-Leopoldshafen, 13. März 2023 


