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Sammelstörmeldung der Fortluftüberwachung  

 
Am 02.04.2022 kam es um 01:31 Uhr zum Auslösen der Sammelstörmeldung der 
Fortluftüberwachung (Trocknungsanlage) in den Entsorgungsbetrieben. Als Ursache konnte der 
Ausfall des Seitenkanalverdichters eines Aerosol- und Tritiumsammlers festgestellt werden. Der 
Ausfall konnte innerhalb kurzer Zeit wieder behoben werden. Die Aerosol- und Tritiumsammlung 
(Bilanzierung) war von 01:31 Uhr bis ca. 02:45 Uhr unterbrochen. Die Trocknungsanlage war in dieser 
Zeit nicht in Betrieb. 
Die Ausfallzeit wurde bei der Bilanzierung der Emissionen rechnerisch berücksichtigt. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.   
 
Eggenstein-Leopoldshafen, 16. März 2023 
 


