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WKP-Mangel an einer Jalousieklappe  

 
In der sich im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde im Rahmen 
einer Wiederkehrenden Prüfung am 14. März 2023 festgestellt, dass sich eine Jalousieklappe nicht 
automatisch öffnen ließ. Daraufhin wurde auf Handbetrieb umgestellt und die Klappe konnte 
manuell geöffnet werden.  
Ursache der Funktionsstörung war ein defekter Stellantrieb der Klappe, der noch am selben Tag 
getauscht wurde. Die Funktionsfähigkeit der Klappe wurde anschließend im Rahmen einer 
außerordentlichen Prüfung bestätigt. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 
Eggenstein-Leopoldshafen, 20. März 2023 
 


