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Ausfall einer Brandmeldeanlage während Prüfung 
 
 
Am 15.03.2023 wurde in der Gerätedekontamination der Entsorgungsbetriebe eine wiederkehrende 
Prüfung der Brandmeldeanlage durchgeführt. Bei der Prüfung kam es zu einem Ausfall der 
Brandmeldeanlage. Nach etwa einer Stunde war der Fehler behoben und die Brandmeldeanlage läuft 
seitdem ohne Störung. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  
 
  Eggenstein-Leopoldshafen, 21. März 2023 


