
 

Mitteilung 
 
 

Ausfall einer Lüftungsanlage 

 
Am 16.01.2023 fiel in einem Lager der Entsorgungsbetriebe die Lüftungsanlage aus. Ursache war ein 
Defekt an einem Netzschütz der Lüftungssteuerung. Der Schütz wurde ausgetauscht und das System 
stand wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die betroffene Lüftung dient der Vermeidung einer 
Abgasansammlung bei Staplerfahrbetrieb. Dieser wurde sofort eingestellt.  
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. April 2023 


