
 

Mitteilung 
 
 

Defekt an Signalisierung Durchflussgrenzwertgeber 
Fortluftüberwachung 
 
Am 13.02.2023 wurde an der Fortluftüberwachung des MAW-Zwischenlagers der 
Entsorgungsbetriebe eine wiederkehrende Prüfung durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die 
Signalisierung beim Ansprechen des Durchflussgrenzwertgebers des Tritium-Sammlers nicht 
ordnungsgemäß funktionierte. Ursächlich war ein Defekt an einem Schaltverstärker. Dieser wurde 
ausgetauscht und das System stand wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die Fortluftüberwachung 
war trotz des Mangels gewährleistet. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. April 2023  


