
 

Mitteilung 
 
 

Wassereintritt in ein Gebäude 
 
Am 06.03.2023 wurde bei einem Rundgang in der Gerätedekontamination der Entsorgungsbetriebe 
eine Wasserpfütze festgestellt. Nach Regen in der vorangegangen Nacht konnte Regenwasser über 
eine Leckage in der Regenwasserableitung in das Gebäude eindringen. Die betroffene 
Regenwasserableitung wurde ausgetauscht und der Schaden dadurch behoben. Die eingedrungene 
Flüssigkeit wurde gesammelt und radiologisch beprobt. Das Ergebnis war unauffällig. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. April 2023 
 


