
 

Mitteilung 
 
 

WKP-Mängel am baulichen Brandschutz 
 
Am 08.08.2022 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) in 
den Gebäuden der Elektroversorgung eine wiederkehrende Prüfung des baulichen Brandschutzes 
durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass an drei Brandschutzwänden nachträglich eingebrachte 
Kabeldurchführungen noch nicht wieder verschlossen waren. Die Mängel wurden begutachtet und 
anschließend behoben. 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 
Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 
 

Eggenstein-Leopoldshafen, 04. April 2023 
 


