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Mangel an den Absperrschiebern der Feuerlöschringleitung 
 

Am 09.07.2026 um 12:00 Uhr wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage 

Karlsruhe (WAK) im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung (WKP) ein Mangel an den 

Absperrschiebern der Feuerlöschringleitung festgestellt. Mehrere Absperrschieber konnten nicht 

ausreichend dicht geschlossen werden.  

Das Abschiebern von Abschnitten der Feuerlöschringleitung ist unter Verwendung anderer Schieber 

weiterhin möglich. Die Funktion der Feuerlöschringleitung ist somit nicht beeinträchtigt. Durch 

Spülen der Leitung und durch Betätigen der Absperrschieber wird derzeit versucht die geforderte 

Dichtheit wieder herzustellen. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.  


