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Undichtigkeit bei einer gasdichten Absperrklappe 
 

Am 14.04.2026 wurde im Zwischenlager für mittelradioaktive Abfälle der Entsorgungsbetriebe eine 

Prüfung an Außenluft- und Fortluftklappen durchgeführt. Hier wurde an einer gasdichten 

Absperrklappe (Zuluft) im Zuge der Dichtheitsprüfung eine leicht erhöhte Undichtigkeit festgestellt. 

Die Absperrklappe wurde gereinigt und die Dichtheit anschließend im Zuge einer außerordentlichen 

Prüfung bestätigt. Da bei der Reinigung der Absperrklappe festgestellt wurde, dass Sicherungsringe 

defekt waren, wurden bei allen weiteren Klappen ebenfalls die Sicherungsringe kontrolliert. Bei einer 

weiteren Klappe wurden ebenfalls defekte Sicherungsringe festgestellt. Diese wurden gegen Ersatz 

getauscht. Nach dem Tausch der Sicherungsringe erfolgte eine außerordentliche Prüfung mit 

Bestätigung der Funktion und Dichtheit. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das 

Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt. 

 

 


